
改修図

令和３年度工事年度

図面名称

縮 尺

図面番号

設

計

者

資格者氏名

名 称

登録番号

所在地

工事名称

工事場所

発注機関

摘 要

検 印

管理建築士 設 計 製 図

地方独立行政法人那覇市立病院

那覇市古島二丁目31番地1

梓設計・ワールド設計・国吉設計　設計共同体

（株）梓設計　安川　智

一級建築士：第269675号

東京都大田区羽田旭町10-11 MFIP羽田3F

新那覇市立病院(仮称) 病院棟建設工事

※「工事開始前に、事前調査（既存図及び現地調査）を行い、
運用に影響の無いよう計画、工事着手すること。」

注記
・太線のみを本工事とする

A3 1:1000

配置図

PD_E- 026

外灯配線　2PNCT14-3C（G36）：２階バルコニーに支持

2PNCT14-3C

鋼管ポール５.５ｍ以上

メッセンジャーワイヤー１４ｓｑ

既設壁貫通５０φ（止水処理）

天井ころがし内配線

外灯配線　2PNCT14-3C（G36）

２階バルコニーに立上げ

既設外灯へ接続
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